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2 Informacija par iekartu

2.1  Dokumentacija

‘Montazas instrukcija-satur bitisku informaciju-par droSu-un-prastbam
atbilstosu kondensacijas tipa gazes apkures katla montazu,
ekspluatacijas uzsaksanu un apkopi.

Montazas instrukcija ir paredzéta montieriem, kuriem ir atbilstosa
profesionala izglitiba un pieredze riciba ar apkures iekartam, ka ari
apkures un gazes sistémam.

2.2  Atbilstibas deklaracija

Sis iekartas konstrukcija un darbibas veids atbilst Eiropas un valsts

likumdoSanas prasibam.

( Ar CE markejumu tiek apliecinata izstradajuma atbilstiba
visiem piemeérojamajiem-ES-noteikumiem, kures-noteiktas
prasibas §i markéjuma pieskirsanai.

Atbilstibas deklaracijas pilns teksts pieejams interneta (= adrese $is

instrukcijas aizmugure).

2.3 lekartu tipi

Noraditie un pieejamie ierices tipi katra valstivar at3kirties. Lai sanemtu
papilduinformaciju par pieejamibu, lidzam vérsties pie raZotaja. Adrese
ir noradita uz dokumenta aizmuguréja vaka.

Sis dokuments attiecas uz $adiem iekartu tipiem:

« CerapurMaxx ZBR 70-3

~ CerapurMaxx ZBR 100-3

Kondensacijas tipa gazes apkures katla apziméjums sastav no

Sadiem elementiem:

« Junkers: raZotajs

« CerapurMaxx ZBR-3: ierices nosaukumi

- 70wvai 100: tipa-nesaukumi

2.4  Datu plaksnite

Datu plaksnite atrodas kreisaja-pusé kendensacijas tipa gazes apkures
katla augspusé, kreisaja pusé lidzas dimgazu adapterim (= 4. att.,
[8]). Datu plaksnite ir noradits sérijas numurs, ierices kategorija un
atlaujas.

2.5 Piegades komplekts

Kondensacijas tipa gazes apkures katls no ripnicas tiek piegadats
samontéta veida.

» Parbaudit, vai piegades komplekts sanemts pilna apjoma un vai tas
nav bojats.

6 720 807 034-26.2DDC

1. Att.  Piegades komplekts

[1]  Kondensacijas tipa gazes apkures katls

[2] Montazas sliede

[3] Tehniska dokumentacija

[4] Kondensata sifons

[5] Eelektrotikla kontaktspraudnis (ja nav ieprieks uzmonteéts)
[6] Kondensata caurule

[7]  Skrive, paplaksne, dibelis (2 x )

[8]  Skrivsavienojums ar blivi (2 x )

[9] Kabela nostiepes fiksators (6 x )

6720813897 (2018/03)
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2.14 Tehniskie dati

Tips 70 Tips 100

Visparigi Mérvieniba

Nominala siltumjaua-G20-(50/30 °C)-[P, .cond] w 14,3 -69,5 20,8-99,5
Nominala siltumjaua G25 (50/30 °C) [P,, cond] kw 11,8-57,7 17,2-82,5
Nominala siltumjauda G20 (80/60°C) [P,] kw 13,0-62,6 19,0-94,5
Nominala siltumjauda G25 (80/60 °C) [P,,] kw 10,8-52,0 15,7-78,4
Nominala siltuma slodze G20 (UW) [Q,, (Hi)] kw 13,3-64,3 19,3-96,5
Nominala siltuma.slodze G25 (LUW) [Q,.(Hi}] kW 11,0-534 16,0-80,0
Nominala siltuma slodze G31, (UW) [Q,, (Hi)] kw 12,9-60,9 17,6-92,4
Lietderibas koeficients G20 (37/30 °C) daléja noslodze 30% atbilstosi % 107,8 107,9
ENT15502

Lietderibas koeficients G20 (80/60 °C) pilna slodze % 97.4 97,0
Siltuma paterins darba gatavibas stavokla uzturésanai atbilstosi % 14 9

EN 15502

Normativais lietderibas koeficients, apkures likne (75/60 °C) % 106,8 106,7
Normativais lietderibas keeficients, apkureslikne {(40/30 °C) % 1094 109,5
Sukna pécdarbibas laiks min 5 5
Ventilatora jauda (ppay) Pa 130 220

IP Klasifikacija [IP Klase] IPX4D (B3, B33: XOD)

lerices klase atbilstosi EN 15502 823, BQ3P’ B33, C33, C43, C53, C83’ C93
Temperatiras klasifikacija-atbilstosi EN 14471 T120

lekartas drosinatajs 230V, 5AF

Tikla spriegums, frekvence [U] 230V, 50 Hz

Elektriskas jaudas patérins (bez apsaistes komplekta siikna), w 6/18/82 6/25/155
gaidisanas rezims / daléja noslodze / pilna slodze

Pielaujama apkartéjas vides temperatira °C 0-40

Maksimala turpgaitas temperatara [Tmax] C 90

Kondensacijas tipa gazes apkures katla maksimali pielaujamais tdens bar 4

‘spiediens [PMS]

Maksimalais kondensata daudzums I/h 7.6 11,0
Pieslegumi

Dumgazu iscaurules pieslégums/gaisa padeve, koncentriska mm 100/150

Apkures turpgaitas/atgaitas caurule (kondensacijas tipa gazes apkures Collas G1%

katls)

Gazes pieslégums (kondensacijas tipa gazes apkures katls) Collas R1

Kondensata novade (lokana novadslitene) mm 24

Emisiju’vertibas atbilstosi EN 13384

CO, saturs dabasgazes gadijuma G20, daléja noslodze/pilna slodze % 8,9/9,3 8,9/9,3
CO, saturs dabasgazes gadijuma G25, daléja.noslodze/pilna slodze % 86/91 8,8/9.3
CO, saturs propana gadijuma G31, daléja noslodze/pilna slodze % 9,6/9,8 8,6/9,7
CO izmesi G20 pilnas slodzes gadijuma ppm 57 100
NO, emisijas G20 pilnas slodzes gadijuma atbilstosi EN 15502 mg/KWh 2T 48
(vidusmera)

NO, klase 5

Dimgazu masas caurpliide pie maks./min. nominalas siltumjaudas g/s 29,8 43,8
Damgazu temperatira pie 80/60 °C, daléja noslodze/pilna slodze °C 57/62 57/68
Dimgazu temperatiira-pie 50/30 °C, daléja nostodze/pilna stodze %€ 34/39 34/53
Spiedienu starpiba gaze/ gaiss (pie daléjas noslodzes) Pa -5

Izméri un svars

Augstums x platums x dzilums mm 980x 520 x 465

Augstums x platums x dzilums, iesk. piesiéguma komplektu mm 1300x520x 465

Svars kg 70

Piesléguma komplekts

Apkures turpgaitas caurule Collas G1%

Apkures turpgaitas caurule, aréja vitne ar plakanblivi Collas G1%

Gazes caurujvads : Collas G1

Elektriska patéréjama jauda WILO Stratos PARA 25/1-8, min./maks. w 8/140

2. Tab. Tehniskie dati

6720813897 (2018/03)

CerapurMaxx ZBR 70-3 | ZBR 100-3
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o | lekavasnoradita informacija atbilst informacijai datu
] plaksnite.

2.15 lerices dati attieciba uz energijas patérinu
lerices datus attieciba uz energijas patérinu Jus varat atrast lietotajam

Propans

Gazes Gazes Gazes Nepieciesama
nominalais kategorija veids parbuve
spiediens

[mbar]

DK, NO, SE 30 3P G31 Ja

paredzetaja lieto$anas instrukcija. AZ,BA, BE, FR, 37 3P G31 Ja
- . GB, IE, PT, IT,
2.16 Gazes dati MD, PL, RO, GR,
Gazes patérins Lii
e R AT, DE, LU, EE, 50 3P G31 Ja
Maksmimalais gazes patérins m*/h LT.LY, SLHR,
Gazes veids Tips 70 Tips 100 RS, RU, BY, HU,
Dabasgaze E, H, E, (G20) 6,81 10,24 UA, KZ
DabasgazeLL, L, E (G25) 7,91 11,88 NL 30,50 3P G31 da
Propéns 3P (G31) 2,48 3,76 BG,CH,ES,CZ, 37,50 3P 63l Ja
3.Tab. Gazes paterins RS, SK

Gazes piesleguma spiedieni

Gazes veids Min. [mbar] Maks. [mbar]
Dabas gaze 2L 20 30
Dabas gaze 2LL 18 25
Dabasgaze 2E, 2H 17 25
Propans 3P 42,5 57,5
4. Tab. ‘Gazes piesteguma spiedieni
Dabasgaze

Gazes Gazes Gazes Rupnicas

nominalais kategorija veids iestatijumi
spiediens [mbar]

[mbar]
DE 20 2ELL 2E, G20 20
DE 25 2ELL  21L,G25 25
AT, AZ, BA, BG, 20 2H 2H, G20 20
BY,-CH,CZ, DK,
EE, ES, GB, GR,
HR, IE, IT, KZ, LT,
LV, MD, NO, PT,
RO, RS, RU, SE,
SI, SK, TR, UA
FR 20/25 2E,  2E,, G20 20
FR 20/26 2E; 2E;, G20 NepiecieSama

‘parbive

BE 20/25 2E 2E,, G20 20
LU,-PL 20 2E 2E, G20 20
HU 25 2H 2H, G20 25
NL 25 2L 21,625 25

5. Tab. Dabasgaze

6. Tab. Propans

217 Hidrauliska pretestiba
Mérvieniba Tips70 Tips 100

NepiecieSamais caurplides I/h 3000 4300
apjoms pie AT = 20K

Maks. caurpliides apjoms pie I/h 5000
AT=20K

Kondensacijas tipa gazes mbar 170 320
apkures katla pretestiba pie

nepiecieSama caurpiudes

apjoma

7. Tab. Hidrauliska pretestiba

500
450
400
350

- 360
250
200
150
100
50

[mbar

O 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
[Vh]

6720813863-1.1TD

6. Att.  Pretestibas grafiks katram tipam

[I/h] Caurplides apjoms
[mbar}Pretestiba

CerapurMaxx ZBR 70-3| ZBR 100-3

6720813897 (2018/03)
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Heating and cooling
High-efficiency pumps

Wilo-Yonos PARA 15/6, 20/6, 25/6, 30/6

Pump curves Wilo-Yonos PARA Red Knob 1

/6, 20/6,25/6,30/6

Wilo-Yonos PARA 15/6, 20/6, 25/6, 30/6

Ap-v (variable)

Ap-c {constant)

Hfm Wilo-Yonos PARA RS plkpa Hfm Wilo-Yonos PARA RS p/kpa
15/6, 20/6, 25/6, 30/6 15/6, 20/6. 25/6, 30/6
6 1~230V - Rp%,Rp%,Rp L,Rp 1% [ 60 6 —— 1-230V-Rp%,Rp%.Rp1.Rp1% [ 60
5 / / / L 50 5 7\{ /1 450
/ % / 7! K/
. ¢
4 // L 40 4 L 4o
3 7‘\ 30 3 /\ \ L 30
\/‘ \
ke 4 A R / X
2 20 2 20
Z__ / _L7‘-"" = / / ~
1 / / 10 1 / 10
—
5 /é//‘ . p /,,__—/ 0
0 0,5 10 15 2,0 2,5 3,0 Q/m/h 0 0,5 1,0 15 2,0 25 3,0 @/m3/h
0 0,2 0.4 0.6 08 Q//s 0 0,2 0.4 0.6 08 Qh/fs
[') '2 l'o é '8 ;0 Q/igpm (; 1' l; g é 1.0 Q/{gpm
P max. P max.
40 7 e ,/ 40 . - -
S oo | ™ e ST o ] 2w
30 A 30 / 5
20 // /// 20 / / / ey =
10 —— 10
0,5m™
0 0
0 0,5 1,0 15 2,0 25 3.0 Q/m/h 0 0.5 1,0 15 2,0 25 30 Qm/h
Tolerances of each curve according to EN 1151-1:2006 Tolerances of each curve according to EN 1151-1:2006
Wilo-Yonos PARA 15/6, 20/6, 25/6, 30/6
Constant speed |, II, 1l
Hfm . T Wilo-Yonos PARA RS phea
4350 /min 15/6, 20/6, 25/6, 30/6
6 Jo2 1~230V - Rp¥, Rp%, Rp 1, Rp 1% 60
s / 5o
4 / L 40
3060 Y/min / \
3 7 ‘J/ \7\ 30
/ 74 % 20
2
2180 Ymin /' 74 ‘\\ B
/ S|
1 / Tl L1 I} 10
. 800xmin ~_—— t—| | ,
0 0.5 1,0 15 2,0 2,5 3.0 Q/m3/h
0 0.2 0.4 0,6 0,8 QN/s
(; 5 l; 6. é 1‘0 Q/igpm
P kA
40
pd —
30 -
20 30600
/ I
10 ———==—
% 0,5 10 15 2,0 25 3.0 Q/m/h

Tolerances of each curve according to EN 1151-1:2006

Wilo Catalogue - OEM High Efficiency Circulation Pumps - Version 12.01
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Datasheet Yonos PARA RS **/7.5 RKA

Hydraulic operational area Ap-v (variable)

Ap-v (variable)
e ! Wilo-Yonos PARA RS i
.‘ /| 15/755.25/7.5, 30/7.5
[ {[1~230Vv -Rp)a, Rp 1. Rp 1%
8 f : - 80
:' :.i.: i ."}: ‘jf’r
| N, / Py
“ l.' = )'ih) ff .
6 ' 1 x ) L - G0
7
d
//
‘.‘Tz"j b qﬂ
20
0
4 Q/mi/h
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Qlfs
0 4 8 12 Q/igpm
Py /W
a0 [max.
40
0 | S————— —
| 2 3 4 Q/mifh
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Datasheet Yonos PARA RS **/7.5 RKA

Hydraulic operational area Ap-c (constant)

Ap-c (constant)
e f Wilo-Yonos PARA RS p/kPa
.' /| 15/7.5, 25/7.5.30/7.5
| [ 1~230 v - Rp¥a. Rp 1, Rp 1
8 3 | 80
- 60
40
20
80 Imax.
40 k
(] E————E—— ,
1 2 3 4 Q/m*/h
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